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施工位置図

茨城中部農地整備事業

下石崎団地暗渠施設等整備工事
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：水田計画筆番号
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凡　　　　　　例

　用水機場

　畦　畔

小用水路

支線用水路

事　　項記　　号

田

支線道路Ⅱ型

小排水路

地区界

流
入
口

水
道
管

水
道
管

HP300

HP400

VP110
VP150

KBM.1

客土吹付工（ラス張）t=3㎝

客土吹付工（ラス張）t=3㎝

A=50㎡

A=75㎡
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茨城中部農地整備事業
下石崎団地暗渠施設等整備工事

縮　尺

s=1/1000

S=1/1000

計画平面図

計画平面図

２

表土整地・暗渠排水工施工範囲
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作成年月日
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図 面 名

会 社 名

事業所名 関東農政局 茨城中部農地整備事業所

茨城中部農地整備事業
下石崎団地暗渠施設等整備工事

縮　尺

暗渠排水工配管図

S=1/1000 ３

s=1/1000
暗渠排水工配管図



図面番号

作成年月日

工 事 名

図 面 名

会 社 名

事業所名 関東農政局 茨城中部農地整備事業所

茨城中部農地整備事業
下石崎団地暗渠施設等整備工事

縮　尺 図示

暗渠排水工構造図

暗渠排水工構造図
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ポリエチレンコルゲート有孔管
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ミ
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ラ

S=1：10施工断面図
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吸水管 φ60

集水管

布 設 図 S=1:500 水閘部断面図
S=1:30

φ100，φ75

水 閘 部

材料名 規  格 単位

水 閘

VUφ 75

VUφ100

1

ｍ

ヶ

〃

〃

〃

〃

1

6.0

6.0

  φ100

6.0

1

(標準型)

集水管

〃

〃〃

ソケット

  φ 75

  φ 75 1

1 1  φ100

※ 吸水渠・集水渠数量は、別途計上する。

1型 2型 3型

20004000

集水管 ソケット

水閘

内の数字は田面からの掘削深

吸水管φ60

高密度ポリエチレン管

吸水管φ60

高密度ポリエチレン管

吸水管φ60

高密度ポリエチレン管

吸水管φ60

高密度ポリエチレン管

吸水管φ60

高密度ポリエチレン管

吸水管φ60

高密度ポリエチレン管

集水管　VUφ75

集水管　VUφ100
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イ

イ

ロ

ロ

ハ

0.60

0.60

0.60

0.62

1 型参考図

2 型参考図

3 型参考図

0.73

0.74

0.61 0.75

0.75

0.76

0.63

0.77

0.73

0.75

0.73

※　勾配　吸水渠 I＝1/700

　　　　　集水渠 I＝1/700

※　吸水渠の長さが違う場合は上流端の掘削深を基準とする。
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キャップ　φ60

キャップ　φ60

キャップ　φ60

エルボ　φ60×90°

エルボ　φ60×90°

接続用ソケット　φ75×60

DV90°エルボ　φ75

集水管　VUφ75

DV90°Y　φ100×75

接続用ソケット　φ75×60

接続用ソケット　φ100×75

接続用ソケット　φ100×75

DV90°Y　φ100×75
DV継手φ100×75

DV90°エルボ　φ75
接続用ソケット　φ75×60

接続用ソケット　φ75×60

片落ちカラー φ75×60

片落ちカラー φ75×60
DV90°Y　φ100



平面図
S=1:200

図面番号

作成年月日

工 事 名

図 面 名

会 社 名

事業所名 関東農政局 茨城中部農地整備事業所

縮　尺 図示

注水工計画一般図

５

注水工計画一般図

茨城中部農地整備事業
下石崎団地暗渠施設等整備工事

県道歩道 県道車道

表層工（再生密粒度As）t=5cm

上層路盤(粒調材M-30) t=15cm

下層路盤(RC-40) t=35cm

路床入替(RB-40) t=50cm

路盤(RC-40)　 t=10cm

舗装構成図 S=1:30

表層工（再生細粒度As）t=3cm

基礎砂

発生土

基礎砂

歩道部

基礎砂          t=21cm

敷砂利(RC-40)   t=100㎝

発生土埋戻　    t=91cm

機場敷地内、駐車場

路盤(RC-40)　 t=10cm

表層工（再生細粒度As）t=3cm
基礎砂

車道部

表層工（再生密粒度As）t=5cm

上層路盤(粒調材M-30) t=15cm

路床入替(RB-40) t=50cm

下層路盤(RC-40) t=30cm

S=1:30

管布設工標準断面図

発生土埋戻　    t=20cm

基礎砂          t=21cm

発生土

発生土

発生土埋戻　    t=67cm

基礎砂          t=21cm

S=1:30A部縦断図

φ100 N=2個

L=0.2m 

S=1:30

流入部 仕切弁３型

保護コンクリート

7.5K

N=2個

L=0.3m

300×300
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S=1:30B部縦断図
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MFｼﾞｮｲﾝﾄφ100
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規　　　　　格 備　　考名　　称

ソフトシール式φ100　7.5K仕切弁

仕切弁匡

MFジョイント

ボルト、ナット

パッキン

仕切弁工1型・材料規格表
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ﾊﾟｯｷﾝ　φ150

MFｼﾞｮｲﾝﾄφ150
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規　　　　　格 備　　考名　　称

仕切弁

仕切弁匡

MFジョイント
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弁筐
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ドレッサージョイント　φ150
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As舗装版切断 t≦15cm

L=8.0×2=16.0m

L=2.4m
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歩道

敷砂利

As舗装版撤去・復旧(本復旧時) 
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As舗装版撤去・復旧(仮復旧時) 
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L=10.0m
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As舗装版撤去・復旧

L=1.7m

RC-40 V=0.45×0.15×10.0=0.68m3
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既設パイプライン VPφ150

吸水槽

歩車道境界ブロック撤去・復旧

歩車道境界ブロック撤去・復旧

U型側溝500×500 撤去・復旧

外側線(実線、白色、W=15㎝)復旧
敷砂利復旧

外側線(実線、白色、W=15㎝)復旧

As本復旧　A＝26.8m2 歩道復旧

As仮復旧　A＝6.2m2

歩道復旧　A＝4.1m2

敷砂利復旧　A＝4.2m2

中心線(実線、白色、W=15㎝)復旧

間詰砕石(歩車道境界ブロック撤去時)

敷砂利復旧
A=26.3m2

A=1.6m2

A=3.2m2

※　本復旧にあたっては、仮復旧後１ヶ月の自然転圧期間を設けて施工すること。
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