
施 設 性 能 低 下 の 状 況

第１・２揚水機場 ①建屋・吸水槽
乾燥収縮や凍害による壁、床等のひび割れ
屋根の防水材の劣化に伴う雨漏り等が発生
コンクリートの劣化進行や湿気等による電気設備

への影響が懸念

②ポンプ設備
ポンプ本体は、芯出し不良やフライホイール軸受

け部が損傷
ポンプ内部の欠損
電動機は耐用年数超過、消耗品や交換部品の調達

が困難

③電気設備
耐用年数超過、消耗品や交換部品の調達が困難

④特別高圧受変電設備
耐用年数超過、消耗品や交換部品の調達が困難

送水路 ①管路
管路内面の腐食

②サージタンク
乾燥収縮によるひび割れが発生

用水路 ①管路
小黒川サイホンでは鋼管溶接部の腐食進行による

漏水が発生

②バルブ類
腐食の進行

③ファームポンド
凍害や材料劣化によるひび割れや欠損、剥離、粗

骨材露出、目地開き

④ディスクバルブ
腐食が著しく止水機能に支障

水管理施設 ①親局・子局、孫局
落雷等による通信障害が発生
耐用年数超過、消耗品や交換部品の調達が困難

監視盤(流量表示エラー)

屋根(防水材劣化)

ポンプ(軸受け部損傷・内部の欠損)

管路内面(腐食)

サイホン鋼管溶接部(腐食)

制水弁及び空気弁(腐食) ファームポンド(欠損)

農業水利施設の性能低下の状況


