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第１章  総  則 

   変更なきにつき省略 

 

 

第２章  工事内容 

 １．目的 

    変更なきにつき省略 

     

 ２．工事場所 

変更なきにつき省略 

 

 ３．工事概要 

変更なきにつき省略 

 

 ４．工事数量 

    別添「工事数量表」のとおりとする。 

 

 ５．施工範囲 

変更なきにつき省略 

 

 

第３章  施工条件 

   変更なきにつき省略 

 

 

第４章  現場条件 

 １．既設設備との接続条件 

    変更なきにつき省略 

 

 ２．搬入路 

    変更なきにつき省略 

 

 ３．第三者に対する措置 

  （１）保安対策 

      下記遊水池において、第三者に対する保安対策として、交通誘導警備員を配備しなけれ

ばならない。 

      １）長堀六千石遊水池 片側通行止め ２名 

      ２）常光寺遊水池 片側通行止め ２名 

      ３）大谷幹線遊水池 両側通行止め ２名 

      ４）韮川遊水池 片側通行止め ２名 

      ５）常光寺（第２）遊水池 両側通行止め ２名 

      ６）早川田遊水池 片側通行止め ２名 

  （２）その他 

      変更なきにつき省略 

 

 ４．関係機関との調整 

    変更なきにつき省略 
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第５章  提出図書等 

   変更なきにつき省略 

 

 

第６章  仮  設 

   変更なきにつき省略 

 

 

第７章  工事用地等 

   変更なきにつき省略 

 

 

第８章  貸与する資料等 

   変更なきにつき省略 

 

 

第９章  試運転調整 

   変更なきにつき省略 

 

 

第 10 章  設  計 

   変更なきにつき省略 

 

 

第 11 章  構造及び製作 

 １．一般事項 

変更なきにつき省略 

 

２．Ｗｅｂカメラ設備 

変更なきにつき省略 

 

３．Ｗｅｂカメラ付帯設備 

Ｗｅｂカメラの防災上の有効利用を図るため、SD カード設置による録画機能を付加し、複数 

台のＷｅｂカメラを統合管理するためのソフトウェアを導入する。 

（１）設置場所 

１）SD カード 

長堀六千石遊水池 Web カメラほか１１Web カメラ 

２）映像監視ソフト 

待矢場両堰土地改良区ほか 1箇所 

（２）機器仕様 

１）SD カード 

番号 項  目 要 求 仕 様 

1) 形式 本工事で設置するWebカメラに適合すること 

2) 容量 512GB 

3) スピードクラス Class10 

4) 最大転送速度 R:100MB/s  W:50MB/s 

5) 使用温度環境 －25℃～＋85℃ 
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２）映像監視ソフト 

番号 項  目 要 求 仕 様 

1) 形式 本工事で設置するWebカメラに適合すること 

2) レコーダー登録数 最大 100 台 

3) エンコーダー登録数 最大 64 台 

4) カメラ登録数 最大 256 台 

5) ユーザー登録数 最大 32 名 

6) ユーザーレベル 6レベル 

7) アラームログ登録件数 最大30000件（表示件数：最大1000件） 

8) 機器障害ログ登録件数 最大1000件（表示件数：最大1000件） 

9) ネットワーク障害ログ登録件数 最大1000件（表示件数：最大1000件） 

10) システムログ登録件数 最大1000件（表示件数：最大1000件） 

 

 ４．電気設備 

東京電力との協議に基づき、下記遊水池において、給電のための引込柱及び引込開閉器盤を 

設置するものとする。 

（１）設置場所 

  １）長堀六千石遊水池 

２）大谷幹線遊水池 

（２）機器仕様 

１）引込柱 

番号 項  目 要 求 仕 様 

1) 材質 鋼管 

2) 塗装 溶融亜鉛メッキ（HDZ-45） 

3) 寸法 φ139.8、t=3.0、L=8000 

２）引込開閉器盤 

番号 項  目 要 求 仕 様 

1) 設置場所 屋外 

2) 材質 SUS304 t=1.5 

3) 塗装色 メーカー標準色 

4) IP規格 IP44 

5) 扉型式 片扉（上下とも） 

6) ハンドル 上：封印付キーハンドル 下：キーハンドル 

7) 形状寸法、質量 形状：350(W)×200(D)×1000(H)程度、質量：35.0kg程度 

 

 

第 12 章  据  付 

受注者は設計変更が生じ、契約変更に必要な測量・設計図書の作成を監督職員から指示された場

合は、それに応ずるものとする。なお、その経費については別途協議するものとする。 

１．一般事項 

    変更なきにつき省略 

 

２．据付基準点 

   変更なきにつき省略 

 

 ３．電気通信設備 

    変更なきにつき省略 
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４．Ｗｅｂカメラ設備 

    変更なきにつき省略 

 

 ５．据付材料 

    変更なきにつき省略 

 

６．特定建設資材の分別解体等 

   変更なきにつき省略 

 

 ７． 建設資材等の搬出 

     変更なきにつき省略 

 

８． 残土の搬出 

     本工事の施工に伴い発生する残土は、次に示す処理施設へ搬出するものとする。 

 

名称 処理施設名 住所 受入れ時間 事業区分 

残土 原沢興業有限

会社 

群馬県渋川市渋川

3707－23 

8:00～17:00 最終処分 

 

 

第 13 章  試験及び検査 

 １．検測又は確認（施工段階確認） 

  （１）本工事に施工段階確認は、下記表に示すとおりである。だだし、確認時期・頻度 

     については、監督職員の指示により変更する場合がある。 

     １）施設機械工事等 

工

種 

確認内容 確認時期・頻度 

(一般監督) 

確認時期・頻度 

(重点監督) 

備考 

 

水
管
理
制
御
設
備 

出
来
形
確
認 

施設機械工事等 

施工管理基準第 

２編第９章第１ 

節「直接測定によ 

る出来形管理」に

よる 

 

施設機械工事等 

施工管理基準第 

１章第１節 

総則による 

（２）に示すと 

おり 

 

品
質
確
認 

施設機械工事等 

施工管理基準第 

２編第９章第２ 

節「品質管理」に

よる 

（２）に示すと 

おり 

 

 

 

（２）変更なきにつき省略 

（３）変更なきにつき省略 

 

 ２．既済検査部分 

    変更なきにつき省略 
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第 14 章  施工管理 

   変更なきにつき省略 

 

 

第 15 章  条件変更の補足説明 

   変更なきにつき省略 

 

 

第 16 章  その他 

    変更なきにつき省略 

 

 

第 17 章  定めなき事項 

    変更なきにつき省略 


