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位置図1

15 撤去工計画図

16 復旧工計画図

17 仮設計画図

18 工事用地平面図

擁壁工構造図

10 水路工配筋図

8

国営和歌山平野土地改良事業

令和５年度和歌山平野農地防災事業
宮ノ前排水機場（調月導水路）その３工事

当初 図面枚数

図 　面 　の　 名　 称　

13 標準断面図

14 スラストブロック構造図

12 計画横断図

5 吸込水槽構造図

6 吸込水槽配筋図

7 流入水路構造図

2 計画平面縦断図

3 調月地区排水設備計画図

4 湿式柱状改良工計画図

11

流入水路配筋図

9 水路工構造図 参9 FRP製マンホール蓋構造図
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参5 管割図

参6 湿式柱状改良工施工図

参7 吸込水槽鉄筋加工図

参8 FRP製覆蓋割付図

参13 擁壁工割付図

参10 流入水路鉄筋加工図

参11 水路工鉄筋加工図

参12 水路工割付図
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吸　込　水　槽　配　筋　図 ( 4 / 6 )

S=1:50
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吸　込　水　槽　配　筋　図 ( 5 / 6 )

S=1:50

6 -  5 / 6

宮ノ前排水機場（調月導水路）その３工事

当   初

吸　込　水　槽　配　筋　図 ( 5 / 6 )
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吸　込　水　槽　配　筋　図 ( 6 / 6 )

S=1:50

6 -  6 / 6

宮ノ前排水機場（調月導水路）その３工事

当   初
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宮ノ前排水機場（調月導水路）その３工事
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11 - 3 / 4

宮ノ前排水機場（調月導水路）その３工事

当   初

擁　壁　工　構　造　図 ( 3 / 4 )

図面番号

近畿農政局　和歌山平野農地防災事業所

工 事 名

図 面 名

作成年月日

契約区分

事業所名

尺　 度

令和５年度　和歌山平野農地防災事業

S=1:30

擁　壁　工　構　造　図 ( 3 / 4 )

S=1:30
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擁 壁 工 標 準 断 面 図 ( 1 / 2 )
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H=1000 S=1:30
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水抜き孔

フィルター付

200×200

水抜き孔

フィルター付

200×200

水抜き孔
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別途工事
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別途工事

別途工事
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1:0.7

止水コンクリート 18-8-25BB

裏込砕石 C-40

水抜きパイプ VPφ50
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宮ノ前排水機場（調月導水路）その３工事

当   初

擁　壁　工　構　造　図 ( 4 / 4 )

図面番号

近畿農政局　和歌山平野農地防災事業所

工 事 名

図 面 名

作成年月日

契約区分

事業所名

尺　 度

令和５年度　和歌山平野農地防災事業

S=1:30

擁　壁　工　構　造　図 ( 4 / 4 )

S=1:30

擁 壁 工 標 準 断 面 図 ( 2 / 2 )
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計　画　横　断　図
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宮ノ前排水機場（調月導水路）その３工事

当   初

計　画　横　断　図

図面番号

近畿農政局　和歌山平野農地防災事業所

工 事 名

図 面 名

作成年月日

契約区分

事業所名

尺　 度

令和５年度　和歌山平野農地防災事業

S=1:100

別途工事



標　準　断　面　図
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S=1:20

法　止　ブ　ロ　ッ　ク　詳　細　図

S=1:10
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宮ノ前排水機場（調月導水路）その３工事

当   初

標　準　断　面　図

図面番号

近畿農政局　和歌山平野農地防災事業所

工 事 名

図 面 名

作成年月日

契約区分

事業所名

尺　 度

令和５年度　和歌山平野農地防災事業

図　示

S=1:20
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スラストブロック構造図

S=1:20
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宮ノ前排水機場（調月導水路）その３工事

当   初

スラストブロック構造図

図面番号

近畿農政局　和歌山平野農地防災事業所

工 事 名

図 面 名

作成年月日

契約区分

事業所名

尺　 度

令和５年度　和歌山平野農地防災事業

S=1:20



撤　去　工　計　画　図
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宮ノ前排水機場（調月導水路）その３工事

当   初

撤　去　工　計　画　図

図面番号

近畿農政局　和歌山平野農地防災事業所

工 事 名

図 面 名

作成年月日

契約区分

事業所名

尺　 度

令和５年度　和歌山平野農地防災事業

図　示

構　　造　　図

※地中下の構造物は推定寸法であるため、

　注意すること。

S=1:500

平　　面　　図

(排水施設土木施設) S=1:30
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L=22.6m
工事用道路

(道路併設区間　1車線-1)

L=17.1m

工事用道路

(片押し施工区間)

L=56.8m

車廻し・施工ヤード

簡易仮設道路・敷鉄板

工事用進入路

敷鉄板＋H型鋼

敷鉄板養生2

1.5m×6.0m

敷鉄板養生1

1.5m×3.0m

拡幅部1

A=20.2m2

拡幅部2

4.75×10.0m

22.0m×17.8m

ストックヤード

A=993.0m2

※ ほ場の剥ぎ取った表土は、他のほ場の表土と混ざらないように注意して仮置きすること。

梅の木の保護
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【別途施工】

【別途施工】

【別途施工】

【別途施工】

【別途施工】【別途施工】

【別途施工】 【別途施工】 【別途施工】

【別途施工】

【別途施工】

【別途施工】

【別途施工】

【別途施工】

【別途施工】



区分 記号 施工機械単位

m2

m2

バックホウ掘削

バックホウ掘削

凡例素掘施工
(掘削時)

表土剥ぎ

床堀

項目

FRPMφ600

内圧5種(K-111A)

管
水
路

基
礎
整
形

(法
面
)

人
力
荒

仕
上
げ

管水路基礎整形

(基面)

床堀
土工で計上

1:0.3

1:0.3

埋戻1
埋戻2

1:0.3

管理用道路(B=4000)

埋戻3

管体基礎工2

C-40

管体基礎工1

C-40

3
00

30
0

6
2
41
52
4

3
00

3
00

表土剥ぎ

埋戻5

埋戻4

管理用道路(B=4000)

素掘施工
(埋戻時)

 参1

宮ノ前排水機場（調月導水路）その３工事

当   初

土　工　定　規　図（参考図）

図面番号

近畿農政局　和歌山平野農地防災事業所

工 事 名

図 面 名

作成年月日

契約区分

事業所名

尺　 度

令和５年度　和歌山平野農地防災事業

S=1:30

ｔ=30㎝

土　工　定　規　図  (参考図)

S=1:30

基床 B≧1.0m

基床 B<1.0m

管頂 H<0.3m

管頂 0.3≦H<0.6m

m2

m2

m2

m2

バックホウ投入+人力まき出し+振動ローラハンドガイド式(0.8～1.1t)

バックホウ投入+人力まき出し+振動コンパクタ(前進型)

人力まき出し＋振動コンパクタ(Ⅰ)

管体基礎工1

管体基礎工2

埋戻1

埋戻2

埋戻3

1.0≦B<2.5m

2.5≦B<4.0m

m2

m2

埋戻4

人力まき出し+振動ローラ搭乗式(3.0～4.0t)

区分 記号 施工機械単位

凡例
項目

人力まき出し+振動ローラハンドガイド式(0.8～1.1t)

人力まき出し＋振動コンパクタ(Ⅰ)

埋戻5

B<1.0m m2 人力まき出し＋振動コンパクタ(Ⅰ)

埋戻3埋戻3



※ ほ場の剥ぎ取った表土は、他のほ場の表土と混ざらないように注意して仮置きすること。

S=1:100

土　工　横　断　図  (参考図)

S=1:100
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管理用道路タイプC
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3950

管理用道路タイプD
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4000

50

3950

管理用道路タイプD
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GH=23.01

FH=21.858

DL=20.00
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DL=20.00

3950

管理用道路タイプC

4000

50

3950

管理用道路タイプC

4000

50

EL=23.72m

EL=23.72m

数 量単位項　 目

表土剥ぎ m2 1.20 

床掘

人力荒仕上げ

管水路基礎(基面)

管水路基礎(法面)

埋

戻

管頂 H<0.3m

管頂 0.3≦H<0.6m

B<1.0m

1.0≦B<2.5m

2.5≦B<4.0m

管
水
路
工

土

工

m2 2.43 

m 1.12 

m 1.22 

m 1.93 

m2 0.56 

m2 0.58 

m2 0.39 

m2 0.15 

m2 0.73 

m2 0.39 

m2 0.69 

管体基礎工1

管体基礎工2

数量表

数量表 g
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g
g

g
g

As
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g
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管理用道路タイプD

4000

50

3950

管理用道路タイプD

4000

50

EL=23.72m

EL=23.72m

数 量単位

埋

戻

土

工

数量表

埋戻床掘

1220

96
5965

55
3

569

270 250

別途計上 別途計上

B≧4.0m m2 1.98 

g

g

As

(NO.11+7.000)

GH=21.88

FH=21.814

DL=15.00

2000

設計センター

ボックスカルバート(二次製品)

B2000xH1500

測量センター

EL=24.17m

数 量単位項　 目

土

工

m2 0.49 

m2 0.49 

管体基礎工1

管体基礎工2

数量表

※管体上部埋戻以外の土工は吸込水槽の

　土工で一体的に計上する。

管頂 H<0.3m

管頂 0.3≦H<0.6m

m2 0.39 

m2 0.69 

管
水
路
工

埋

戻

g

g

As

(NO.11+7.000)

GH=21.88

FH=21.814

DL=15.00

DNO.10+14.414

2000

設計センター

ボックスカルバート(二次製品)

B2000xH1500

測量センター

EL=24.17m

数 量単位項　 目

土

工

m2 0.49 

m2 0.49 

管体基礎工1

管体基礎工2

数量表

※管体上部埋戻以外の土工は吸込水槽の

　土工で一体的に計上する。

管頂 H<0.3m

管頂 0.3≦H<0.6m

m2 0.39 

m2 0.69 

管
水
路
工

埋

戻

埋戻

参2

宮ノ前排水機場（調月導水路）その３工事

当   初

土　工　横　断　図  (参考図)

図面番号

近畿農政局　和歌山平野農地防災事業所

工 事 名

図 面 名

作成年月日

契約区分

事業所名

尺　 度

令和５年度　和歌山平野農地防災事業

図　示

数 量単位項　 目

表土剥ぎ m2 1.30 

床掘

人力荒仕上げ

管水路基礎(基面)

管水路基礎(法面)

埋

戻

管頂 H<0.3m

管頂 0.3≦H<0.6m

B<1.0m

1.0≦B<2.5m

2.5≦B<4.0m

管
水
路
工

土

工

m2 4.07 

m 2.44 

m 1.22 

m 1.93 

m2 0.56 

m2

m2 0.47 

m2 1.22 

m2 0.58 

m2 0.39 

m2 0.69 

管体基礎工1

管体基礎工2

数 量単位項　 目

表土剥ぎ

床掘

人力荒仕上げ

管水路基礎(基面)

管水路基礎(法面)

埋

戻

管頂 H<0.3m

管頂 0.3≦H<0.6m

B<1.0m

1.0≦B<2.5m

2.5≦B<4.0m

土

工

0.61 

管体基礎工1

管体基礎工2



調月地区排水設備土工定規図 (参考図)

参3

宮ノ前排水機場（調月導水路）その３工事

当   初

調月地区排水設備土工定規図 (参考図)

図面番号

近畿農政局　和歌山平野農地防災事業所

工 事 名

図 面 名

作成年月日

契約区分

事業所名

尺　 度

令和５年度　和歌山平野農地防災事業

S=1:100

S=1:100

構造物周辺

B<1.0m

1.0≦B<2.5m

m2

m2

m2

人力まき出し＋振動コンパクタ

人力まき出し＋振動コンパクタ

人力まき出し＋振動コンパクタ

埋戻1

埋戻2

埋戻3

2.5≦B<4.0m

4.0m≦B

m2

m2

埋戻4

埋戻5

人力まき出し+振動ローラハンドガイド式(0.8～1.1t)

機械まき出し(ブルドーザ3t)+振動ローラ(3～4t)

区分 記号 施工機械単位

凡例
項目

区分 記号 施工機械単位

m2

m2

バックホウ掘削

バックホウ掘削

凡例

表土剥ぎ

床堀

項目

g

As
g

g

擁壁工 吸込水槽工 擁壁工 水路工

工種別　土工数量　計上範囲

g

As
g

g

擁壁工 吸込水槽工 擁壁工 水路工

工種別　土工数量　計上範囲

500500

基面整正 基面整正基面整正基面整正

人
力
荒

仕
上
げ

人
力
荒

仕
上
げ

人
力
荒

仕
上
げ

床堀
土工で計上

表土剥ぎ

ｔ=30㎝

素掘施工
(掘削時)

素掘施工
(埋戻時)

埋戻1埋戻1

埋戻1

埋戻1

埋戻3埋戻3

埋戻5
埋戻4

埋戻1
管水路工で計上

人
力
荒

仕
上
げ

人
力
荒

仕
上
げ 人

力
荒

仕
上
げ

500500

埋戻2

埋戻2



平 面 図

S=1:200
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宮ノ前排水機場（調月導水路）その３工事

当   初

調月地区排水設備土工図 ( 1 / 8 ) (参考図)

図面番号

近畿農政局　和歌山平野農地防災事業所

工 事 名

図 面 名

作成年月日

契約区分

事業所名

尺　 度

令和５年度　和歌山平野農地防災事業

図示

調月地区排水設備土工図 ( 1 / 8 ) (参考図)

1 - 1 横 断 面 図

S=1:100

DL=15.00

掘削

g

As
g

DL=15.00

g

擁壁工 水路工

工種別　土工数量　計上範囲

埋戻

数 量単位項　 目

表土剥ぎ m2 4.92 

床掘

人力荒仕上げ

埋

戻

土

工

m2

m 3.59 

m 4.10 

数 量単位項　 目

表土剥ぎ m2

床掘

人力荒仕上げ

埋

戻

土

工

m2 8.27 

m

m

数量表(擁壁工)

数 量単位項　 目

表土剥ぎ m2 - 

床掘

人力荒仕上げ

埋

戻

土

工

m2 - 

m 1.40 

m 2.55 

数 量単位項　 目

表土剥ぎ m2 - 

床掘

人力荒仕上げ

埋

戻

土

工

m2 - 

m

m

数量表(水路工)

基面整正 基面整正

2.5≦B<4.0m

m2 4.47 

m2 0.33 

m2 0.90 

m2

m2 19.40 

構造物周辺

B<1.0m

1.0≦B<2.5m

m2

m2

m2

m2 - 

m2

2.5≦B<4.0m

m2

m2 0.54 

m2 - 

m2

m2 - 

構造物周辺

B<1.0m

1.0≦B<2.5m

m2

m2

m2

m2 - 

m2

g

As
g

g

擁壁工 水路工

工種別　土工数量　計上範囲

0.54 
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宮ノ前排水機場（調月導水路）その３工事

当   初

調月地区排水設備土工図 ( 2 / 8 ) (参考図)

図面番号

近畿農政局　和歌山平野農地防災事業所

工 事 名

図 面 名

作成年月日

契約区分

事業所名

尺　 度

令和５年度　和歌山平野農地防災事業

S=1:100

2 - 2 横 断 面 図

S=1:100

DL=15.00

掘削

DL=15.00

埋戻

数 量単位項　 目

表土剥ぎ m2

床掘

人力荒仕上げ

埋

戻
2.5≦B<4.0m

土

工

m2

m 4.00 

m 6.20 

m2 2.63 

m2 - 

m2 7.90 

m2

m2 5.15 

数 量単位項　 目

表土剥ぎ m2 5.02 

床掘

人力荒仕上げ

基面整正

埋

戻

構造物周辺

B<1.0m

1.0≦B<2.5m

B≧4.0m

土

工

m2 39.53 

m

m

- 

数量表(吸込水槽工)

数 量単位項　 目

表土剥ぎ m2 - 

床掘

人力荒仕上げ

埋

戻

土

工

m2

m 0.93 

m 2.10 

数 量単位項　 目

表土剥ぎ m2

床掘

人力荒仕上げ

埋

戻

土

工

m2 - 

m

m

数量表(擁壁工)

数 量単位項　 目

表土剥ぎ m2 - 

床掘

人力荒仕上げ

埋

戻

土

工

m2 - 

m 0.76 

m 3.85 

数 量単位項　 目

表土剥ぎ m2 - 

床掘

人力荒仕上げ

埋

戻

土

工

m2 - 

m

m

数量表(導水路工)

基面整正

基面整正

2.5≦B<4.0m

m2 2.32 

m2 0.29 

m2 - 

m2

m2 - 

構造物周辺

B<1.0m

1.0≦B<2.5m

m2

m2

m2

m2 - 

m2

2.5≦B<4.0m

m2 0.18 

m2 - 

m2 - 

m2

m2 - 

構造物周辺

B<1.0m

1.0≦B<2.5m

m2

m2

m2

m2 - 

m2

DL=15.00

擁壁工 吸込水槽工 導水路工 水路工

工種別　土工数量　計上範囲

調月地区排水設備土工図 ( 2 / 8 ) (参考図)

数 量単位項　 目

表土剥ぎ m2 - 

床掘

人力荒仕上げ

埋

戻

土

工

m2 - 

m 1.34 

m 2.60 

数 量単位項　 目

表土剥ぎ m2 - 

床掘

人力荒仕上げ

埋

戻

土

工

m2 - 

m

m

数量表(水路工)

基面整正

2.5≦B<4.0m

m2 0.52 

m2 0.50 

m2 - 

m2

m2 - 

構造物周辺

B<1.0m

1.0≦B<2.5m

m2

m2

m2

m2 - 

m2B≧4.0m B≧4.0m

B≧4.0m

擁壁工 吸込水槽工 導水路工 水路工

工種別　土工数量　計上範囲
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宮ノ前排水機場（調月導水路）その３工事

当   初

調月地区排水設備土工図 ( 3 / 8 ) (参考図)

図面番号

近畿農政局　和歌山平野農地防災事業所

工 事 名

図 面 名

作成年月日

契約区分

事業所名

尺　 度

令和５年度　和歌山平野農地防災事業

S=1:100

3 - 3 横 断 面 図

S=1:100

g

As
g

DL=15.00

g

擁壁工 吸込水槽工 擁壁工 水路工

工種別　土工数量　計上範囲

500500

掘削

g

As
g

DL=15.00

g

擁壁工 吸込水槽工 擁壁工 水路工

工種別　土工数量　計上範囲

500500

埋戻

数 量単位項　 目

表土剥ぎ m2

床掘

人力荒仕上げ

埋

戻
2.5≦B<4.0m

土

工

m2

m 4.43 

m 6.20 

m2 4.35 

m2 - 

m2 9.74 

m2

m2 5.21 

数 量単位項　 目

表土剥ぎ m2 4.92 

床掘

人力荒仕上げ

基面整正

埋

戻

構造物周辺

B<1.0m

1.0≦B<2.5m

B≦4.0m

土

工

m2 37.90 

m

m

5.55 

数量表(吸込水槽工)

数 量単位項　 目

表土剥ぎ m2 - 

床掘

人力荒仕上げ

埋

戻

土

工

m2

m 1.33 

m 4.10 

数 量単位項　 目

表土剥ぎ m2

床掘

人力荒仕上げ

埋

戻

土

工

m2 - 

m

m

数量表(擁壁工)

数 量単位項　 目

表土剥ぎ m2 - 

床掘

人力荒仕上げ

埋

戻

土

工

m2 - 

m 1.40 

m 2.55 

数 量単位項　 目

表土剥ぎ m2 - 

床掘

人力荒仕上げ

埋

戻

土

工

m2 - 

m

m

数量表(水路工)

基面整正 基面整正

2.5≦B<4.0m

m2 4.59 

m2 0.05 

m2 - 

m2

m2 - 

構造物周辺

B<1.0m

1.0≦B<2.5m

B≦4.0m

m2

m2

m2

m2 - 

m2

2.5≦B<4.0m

m2 0.37 

m2 0.71 

m2 - 

m2

m2 - 

構造物周辺

B<1.0m

1.0≦B<2.5m

B≦4.0m

m2

m2

m2

m2 - 

m2

調月地区排水設備土工図 ( 3 / 8 ) (参考図)
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宮ノ前排水機場（調月導水路）その３工事

当   初

調月地区排水設備土工図 ( 4 / 8 ) (参考図)

図面番号

近畿農政局　和歌山平野農地防災事業所

工 事 名

図 面 名

作成年月日

契約区分

事業所名

尺　 度

令和５年度　和歌山平野農地防災事業

S=1:100

3 - 3 横 断 面 図

S=1:100

g

As
g

DL=15.00

g

擁壁工 吸込水槽工 擁壁工 水路工

工種別　土工数量　計上範囲

500500

掘削

g

As
g

DL=15.00

g

擁壁工 吸込水槽工 擁壁工 水路工

工種別　土工数量　計上範囲

500500

埋戻

数 量単位項　 目

表土剥ぎ m2

床掘

人力荒仕上げ

埋

戻
2.5≦B<4.0m

土

工

m2

m 3.48 

m 6.20 

m2 4.35 

m2 - 

m2 7.90 

m2

m2 5.30 

数 量単位項　 目

表土剥ぎ m2 4.92 

床掘

人力荒仕上げ

基面整正

埋

戻

構造物周辺

B<1.0m

1.0≦B<2.5m

B≦4.0m

土

工

m2 38.35 

m

m

5.55 

数量表(吸込水槽工)

数 量単位項　 目

表土剥ぎ m2 - 

床掘

人力荒仕上げ

埋

戻

土

工

m2

m 1.33 

m 4.10 

数 量単位項　 目

表土剥ぎ m2

床掘

人力荒仕上げ

埋

戻

土

工

m2 - 

m

m

数量表(擁壁工)

数 量単位項　 目

表土剥ぎ m2 - 

床掘

人力荒仕上げ

埋

戻

土

工

m2 - 

m 1.40 

m 2.55 

数 量単位項　 目

表土剥ぎ m2 - 

床掘

人力荒仕上げ

埋

戻

土

工

m2 - 

m

m

数量表(水路工)

基面整正 基面整正

2.5≦B<4.0m

m2 4.44 

m2 0.05 

m2 - 

m2

m2 - 

構造物周辺

B<1.0m

1.0≦B<2.5m

B≦4.0m

m2

m2

m2

m2 - 

m2

2.5≦B<4.0m

m2 0.52 

m2 0.71 

m2 - 

m2

m2 - 

構造物周辺

B<1.0m

1.0≦B<2.5m

B≦4.0m

m2

m2

m2

m2 - 

m2

調月地区排水設備土工図 ( 4 / 8 ) (参考図)

数 量単位項　 目

土

工

m2 0.49 

m2 0.49 

管体基礎工1

管体基礎工2

数量表

管頂 H<0.3m

管頂 0.3≦H<0.6m

m2 0.39 

m2 0.69 

管
水
路
工

埋

戻

数 量単位項　 目

土

工

m2 0.49 

m2 0.49 

管体基礎工1

管体基礎工2

数量表

管頂 H<0.3m

管頂 0.3≦H<0.6m

m2 0.39 

m2 0.69 

管
水
路
工

埋

戻

管水路基礎(基面)

管水路基礎(法面)

m 1.22 

m 1.93 

(管埋設部 1.43m)

2000

数 量単位項　 目

表土剥ぎ m2

床掘

人力荒仕上げ

埋

戻
2.5≦B<4.0m

土

工

m2

m - 

m - 

0.50 

- 

2.00 

- 

数 量単位項　 目

表土剥ぎ m2 - 

床掘

人力荒仕上げ

基面整正

埋

戻

構造物周辺

B<1.0m

1.0≦B<2.5m

B≦4.0m

土

工

m2 - 

m

m

- 

数量表(控除2.36m2)

数 量単位項　 目

土

工

m2 0.49 

m2 0.49 

管体基礎工1

管体基礎工2

管頂 H<0.3m

管頂 0.3≦H<0.6m

m2 0.39 

m2 0.69 

管
水
路
工

埋

戻

数 量単位項　 目

土

工

m2 0.49 

m2 0.49 

管体基礎工1

管体基礎工2

数量表(追加2.5m)

管頂 H<0.3m

管頂 0.3≦H<0.6m

m2 0.39 

m2 0.69 

管
水
路
工

埋

戻

管水路基礎(基面)

管水路基礎(法面)

m 1.22 

m 1.93 

mm

mm

mm

mm

mm
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宮ノ前排水機場（調月導水路）その３工事

当   初

調月地区排水設備土工図 ( 5 / 8 ) (参考図)

図面番号

近畿農政局　和歌山平野農地防災事業所

工 事 名

図 面 名

作成年月日

契約区分

事業所名

尺　 度

令和５年度　和歌山平野農地防災事業

S=1:100

4 - 4 横 断 面 図

S=1:100

DL=15.00

掘削

DL=15.00

埋戻

数 量単位項　 目

表土剥ぎ m2 4.92 

床掘

人力荒仕上げ

埋

戻

土

工

m2

m 1.40 

m 2.00 

数 量単位項　 目

表土剥ぎ m2

床掘

人力荒仕上げ

埋

戻

土

工

m2 3.71 

m

m

数量表(擁壁工)

数 量単位項　 目

表土剥ぎ m2 - 

床掘

人力荒仕上げ

埋

戻

土

工

m2

m 3.45 

m 2.52 

数 量単位項　 目

表土剥ぎ m2 - 

床掘

人力荒仕上げ

埋

戻

土

工

m2 3.83 

m

m

数量表(水路工)

基面整正 基面整正

2.5≦B<4.0m

m2 2.10 

m2 0.11 

m2 - 

m2

m2 19.80 

構造物周辺

B<1.0m

1.0≦B<2.5m

B≦4.0m

m2

m2

m2

m2 - 

m2

2.5≦B<4.0m

m2 3.50 

m2 0.34 

m2 - 

m2

m2 - 

構造物周辺

B<1.0m

1.0≦B<2.5m

B≦4.0m

m2

m2

m2

m2 - 

m2

As
g

g

擁壁工 水路工

工種別　土工数量　計上範囲

EL=24.310

g

g

擁壁工 水路工

工種別　土工数量　計上範囲

調月地区排水設備土工図 ( 5 / 8 ) (参考図)

As
g

EL=24.310

EL=21.920

EL=21.920

数 量単位項　 目

土

工

m2 0.49 

m2 0.49 

管体基礎工1

管体基礎工2

数量表

管頂 H<0.3m

管頂 0.3≦H<0.6m

m2 0.39 

m2 0.69 

管
水
路
工

埋

戻

数 量単位項　 目

土

工

m2 0.49 

m2 0.49 

管体基礎工1

管体基礎工2

数量表

管頂 H<0.3m

管頂 0.3≦H<0.6m

m2 0.39 

m2 0.69 

管
水
路
工

埋

戻

管水路基礎(基面)

管水路基礎(法面)

m 1.22 

m 1.93 

7-7に計上

7-7に計上
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宮ノ前排水機場（調月導水路）その３工事

当   初

調月地区排水設備土工図 ( 6 / 8 ) (参考図)

図面番号

近畿農政局　和歌山平野農地防災事業所

工 事 名

図 面 名

作成年月日

契約区分

事業所名

尺　 度

令和５年度　和歌山平野農地防災事業

S=1:100

5 - 5 横 断 面 図

S=1:100

DL=20.00

掘削

DL=20.00

埋戻

数 量単位項　 目

表土剥ぎ m2 1.88 

床掘

人力荒仕上げ

埋

戻

土

工

m2

m 1.17 

m 2.60 

数 量単位項　 目

表土剥ぎ m2

床掘

人力荒仕上げ

埋
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吸　込　水　槽　鉄　筋　加　工　図 ( 1 / 4 ) (参考図)
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吸込水槽鉄筋加工図 ( 1 / 4 ) (参考図)
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吸込水槽鉄筋加工図 ( 2 / 4 ) (参考図)



吸　込　水　槽　鉄　筋　加　工　図 ( 3 / 4 ) (参考図)
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宮ノ前排水機場（調月導水路）その３工事
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W
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W

W
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D 22

D 19
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【参考図】

吸込水槽鉄筋加工図 ( 3 / 4 ) (参考図)
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吸　込　水　槽　鉄　筋　加　工　図 ( 4 / 4 ) (参考図)
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宮ノ前排水機場（調月導水路）その３工事

当   初

吸込水槽鉄筋加工図 ( 4 / 4 ) (参考図)
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( 附　帯　構　造　物 )

弁室内床版
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鉄筋質量表
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鉄筋質量表
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【参考図】
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FRP製覆蓋割付図 (参考図)
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S=1:3
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取手詳細図
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宮ノ前排水機場（調月導水路）その３工事

当   初

FRP製覆蓋割付図 (参考図)
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FRP製マンホール蓋構造図 (参考図)
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宮ノ前排水機場（調月導水路）その３工事

当   初

FRP製マンホール蓋構造図 (参考図)
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参10

宮ノ前排水機場（調月導水路）その３工事

当   初

流　入　水　路　鉄　筋　加　工　図 (参考図)
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参11

宮ノ前排水機場（調月導水路）その３工事

水 路 工 鉄 筋 加 工 図 (参考図)
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(mm) (kg/m) 質量(kg) (kg)

F

F

F

F

F

 1

 2

 3

 4

 5

D13

D13 0.995
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( 大型フリューム 農業土木事業協会型 Ⅱ種 割付図 )
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間詰めコンクリート

※製品1本につき伸びを5mm考慮。

製品数量表 一式当り

製品番号
サ　イ　ズ

規　格 数　量 参考質量 摘　要
H × B × L

大型フリューム 農業土木事業協会型 Ⅱ種 張出し150 ウィープホール付

1000 × 2000 × 2000 標　準 4 本 2210 kg

4 × 1830 調整用 1 本 2020 kg

6 × 1000 調整用 1 本 1110 kg

7 × 1485
調整用

側壁開口
1 本 1600 kg B450×H390

合計 7 本

設    計    条    件

外　　水　　位

kN/m2

土 の 内 部 摩 擦 角

項　　　　　目

度

単　位

7.0

25

設計値

単位体積重量

土

鉄筋コンクリート kN/m3

kN/m3

24.5

18.0

背 面 形 状

H/2

上 載 荷 重

盛土あり

内　　水　　位 満水

DL=20.000

 21.906 21.880

 21.889  21.900  21.900

大型フリューム 農業土木事業協会型 Ⅱ種

(H)1000×(B)2000 L=7850

7850

大型フリューム 農業土木事業協会型 Ⅱ種

(H)1000×(B)2000 L=4500

4500

3@2005=6015 1835 2005 1005

1 4 5 6

水  流

1490

7

側壁開口

B450×H390
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グリップ

　　 w : 製品1本の質量（kN）

　　 n : 1つの連結区間における製品本数

※　Pt : プレストレッシング直後の緊張力（kN）

　　μ : 摩擦係数 (=1.0)

Pt ≧
μ･ w ･n

4

※　緊張は4本同時に行うものとする

※　1t = 10kN

※　緊張力は60kNとする

≧ 50 (kN)
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2000×1500

21.880 21.889

1 5 8

8@825=6600

2000×1500

名称 規格 番号 数量 参考製品重量

D-ボックスカルバート 822 2～7 6 2865

2000×1500　T-14 LM 822 箱付 1 1

LO 822 箱付 8 1

合計 8

LO ・・・凸残しの平面斜切及び短切　LM・・・凹残しの平面斜切及び短切

名称 規格・詳細 数量

PC鋼より線 緊張区間 L=7.0m(余長含む) 4 本

Φ15.2mm

アンカープレート 90×90 8 枚

グリップ Φ15.2mm用 8 組

製品番号 センター長（mm） 区間製品重量（kN） 区間緊張荷重（kN） PCより線長（mm）

1 8 6576 229.2 60 7000

※施工時の製品の伸びを3mm見込む。

数 量 表

縦締工材料表
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DL=20.00

61
0

75
0

ウィープホール

ウィープホール付

( プレキャストボックスカルバートB2000×H1500　参考割付図 )

地盤改良

(改良の幅・深さは構造図参照)

平　面　割　付　図
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断　　面　　図
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定 着 部 詳 細 図
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緊 張 力 算 出 式

標　準　断　面　図
S=1:25
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規格 Ｌ 数　量 備　考 参考製品重量

GL　ウォール H=1400 (1750型) B=1600 1997 6 1645 kg

S タイプ H=1400 (1750型) 1070 2 短尺 880 kg

H=1400/1250 (1750型) 1997 1 天端斜切 1605 kg

H=1250/1100 (1750型) 1997 1 天端斜切 1530 kg

H=1500 (2250型) B=1900 1047 2 短尺 1205 kg

H=2000 (2250型) 1497 18 1915 kg

H=2000 (2250型) 997 2 短尺 1275 kg

H=1850/1925 (2250型) 997 1 天端斜切 1250 kg

H=1925/2000 (2250型) 997 1 天端斜切 1265 kg

H=1900 (2750型) B=2400 1197 2 短尺 1965 kg

H=2700 (2750型) 997 6 1845 kg

H=2700 (2750型) 922 2 短尺 1705 kg

H=2700 (2750型) 750 2 短尺 1385 kg

合計 46
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